
 空 調 機 洗 浄 デ ー タ シ ー ト  No. 1

洗浄前 洗浄後 吸込 吹出 温度差
m/s m/s ℃ ℃ ℃

1 ダイキン 天吊り FHYP224P 無 5.2 9.3 27.0 14.0 13.0

2 ダイキン 天吊り FHYP224P 無 6.0 9.4 27.0 13.5 13.5
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